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Chapitre | - Dispositions générales
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Article 1 - Objet du réglement

L'objet du présent réglement est de définir les conditions techniques, financiéres et réglementaires, ainsi
gue les modalités de mise en ceuvre des contrbles suivant lesquelles le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne est rendu a I'usager.

Il fixe et rappelle les droits et obligations de chacun en ce qui concerne les conditions d’accés aux ouvrages,
la conception au stade du projet et le contréle de bonne exécution des travaux, le contrble et le
fonctionnement des ouvrages, leur entretien ainsi que les conditions de paiement de la redevance
d’assainissement non collectif, enfin les dispositions d’application de ce reglement.

Les prescriptions du présent réglement entrent dans le cadre des dispositions générales en vigueur
auxquelles seront annexées les révisions de texte. Ces prescriptions sont notamment fixées par les Lois sur
I'Eau du 3 janvier 1992 et du 31 Décembre 2006 ainsi que celles des arrétés modifiés du 7 septembre 2009,
de la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement, I'arrété
modificatif du 07 mars 2012 fixant les prescriptions techniques, l'arrété du 27 avril 2012 relatif aux
modalités de l'exécution des missions de contréle des installations, du Code Général des Collectivités
Territoriales, du Code de la Santé Publique, du Code de I'Environnement, du Code de I'Urbanisme, du Code
Rural et du Code de la Construction et de I'Habitation.

Article 2 - Objectifs généraux

La loi sur 'eau du 3 janvier 1992 précise que I'eau fait partie du « patrimoine commun de la nation ». Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d’intérét général.

L'assainissement a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi que l'environnement
contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques. En fonction de la
concentration de I'habitat et des constructions, I'assainissement peut étre collectif ou non collectif. Les
communes ont la responsabilité sur leur territoire de l'assainissement collectif et du contrble de
I'assainissement non collectif.

Les dispositions légales et réglementaires ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau et
visent a assurer :

- La préservation des écosystemes aquatiques ;

- La protection contre toute pollution ;

- Larestauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ;
- Le développement et la protection des ressources en eau ;

- Lavalorisation de I'eau comme ressource économique.

Article 3 - Champ d’application territorial

Le présent reglement s’applique sur tout le territoire de la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne a
laquelle la compétence de I'assainissement non collectif (ANC) a été transférée par les communes de :

Ambon, Arzal, Billiers, Damgan, La Roche-Bernard, Le Guerno, Marzan, Muzillac, Nivillac,
Noyal-Muzillac, Péaule et Saint-Dolay.

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne est désignée dans les articles suivants par le terme
générique de « la collectivité ».
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Article 4 - Définitions

INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : ce terme désigne tout systeme d’assainissement
effectuant la collecte, le prétraitement, I'épuration, infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des
immeubles ou parties d’'immeubles non raccordés au réseau public de collecte et de traitement des eaux
usées.

EAUX USEES DOMESTIQUES : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménageres (provenant des
cuisines, buanderies, salles d’eaux,...) et les eaux vannes (provenant des sanitaires WC).

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF {SPANC) : ce service assure le contrdle des
installations d’assainissement non collectif en application des articles L.2224-8 et R.2224-7 du code général
des collectivités territoriales.

USAGER DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : V'usager du SPANC est le bénéficiaire des
prestations individualisées de ce service. L'usager de ce service est soit le propriétaire de I'immeuble
équipé ou a équiper d’'un dispositif d’assainissement non collectif, soit celui qui occupe cet immeuble, a
quelque titre que ce soit.

IMMEUBLE : le terme immeuble désigne aussi bien les logements collectifs que les maisons individuelles et
pavillons.

Chapitre Il — Obligations du propriétaire et de l'usager

Article 5 - Obligation de traitement des eaux usées domestiques
5.1 - Généralités

Le traitement des eaux usées des immeubles non raccordés a un réseau public d’assainissement est
obligatoirement assuré par un systéme d’assainissement autonome, maintenu en bon état de
fonctionnement (Art L.1331-1 du Code de la Santé Publique).

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la
réglementation, doivent étre démolis ou doivent cesser d'étre utilisés.

En cas de réalisation ultérieure d’un réseau d’assainissement collectif devant I’habitation, conformément a
I'article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, chaque propriétaire d'immeuble raccordable a I'obligation
de se raccorder dans un délai de deux ans a compter de la mise en service de ce réseau.

5.2 - Réparation, renouvellement et suppression des dispositifs

La réparation et le renouvellement des dispositifs d’assainissement non collectif sont a la charge du
propriétaire et doivent étre effectués en accord avec le SPANC. De plus, celui-ci ne peut en aucun cas étre
tenu responsable des dommages causés par I'existence ou le fonctionnement des installations privées ou
par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de mise en conformité.

Conformément a l'article L.1331-5 du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement a un réseau
d’assainissement collectif, les fosses et autres installations de méme nature ainsi que le systéme de
traitement seront mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances par les soins et aux frais du
propriétaire. En cas de démolition de I'immeuble, la dépense est supportée par le propriétaire ou par la ou
les personnes ayant soumis le permis de démolir.

Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mises hors service ou rendus
inutiles, pour quelque cause que ce soit, sont vidangés et curés. Ils sont ensuite soit comblés soit
désinfectés s’ils sont destinés a une autre utilisation.
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Article 6 - Déversements interdits

Une derniére visite de vérification de bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages interviendra aprés
raccordement au réseau d’assainissement collectif {ou en cas de démolition de I'immeuble) pour que le
SPANC s’assure de la mise hors service effective du dispositif d’assainissement non collectif, sans nuisance
environnementale, et pour qu’il puisse clore le dossier de suivi de I'installation.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des ouvrages, seules les eaux usées domestiques définies a l'article 4
sont admises dans les ouvrages d’assainissement non collectif. I est interdit d’'y déverser tout corps solide
ou non, pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel
ou nuire a I'état ou au bon fonctionnement de V'installation.

Cette interdiction concerne en particulier :

= Lesordures ménagéres, méme aprés broyage ;

= Les huiles usagées ;

= les hydrocarbures;

® |esliguides corrosifs, les acides ;

» | es produits phytosanitaires ;

»  Les médicaments;

= Les peintures et solvants;

= Les matieres inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions ;

= les éléments solides susceptibles d’obstruer les canalisations, de type lingette, serviettes,
préservatifs...

En aucun cas les eaux pluviales de toiture ou de ruissellement seront dirigées vers un tel dispositif.

Article 7 - Déchargement des matieres de vidange

Conformément au Reglement Sanitaire Départemental, les déchargements et déversements des matiéres
de vidange en quelque lieu que ce soit sont interdits, sauf dans les stations d’épuration aménagées pour
leur permettre d’admettre ces matiéres de vidanges sans inconvénient pour leur fonctionnement soit
directement, soit dans certains cas par l'intermédiaire du réseau afférent s’il est apte a les recevoir.

Le traitement biologique des matiéres de vidange par dépotage en station d’épuration ou dans un
collecteur d’eaux usées ne peut se faire qu’apres autorisation délivrée, aprés avis de I'autorité sanitaire, par
le service gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.

Le dépotage en station d’épuration doit répondre a des conditions techniques précises et notamment en
fonction de la charge biologique et de la capacité hydraulique admissibles de la station.

Le dépotage dans un collecteur doit respecter les mémes conditions de dilution et de régularité de la
qualité et de la quantité de matieres de vidange que dans le cas d’un dépotage en station d’épuration par
mise en décharge dans les “déposantes” spécialement aménagées dont 'ouverture aura été préalablement
autorisées par |'autorité préfectorale.

Article 8 - Responsabilités et obligations des propriétaires

8.1 Installations existantes

Le propriétaire ou 'occupant d’un immeuble non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées
s’engage a réaliser, a ses frais, la surveillance et I'entretien régulier des ouvrages qu'il fait périodiquement
vidanger par une personne agréée par le représentant de I'Etat dans le département (Le Préfet du
Morbihan), afin d'en garantir le bon fonctionnement.
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nuire au bon fonctionnement et a la conservation des ouvrages et notammment, @ T enmrepTenure aucume
opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible d’'endommager ces ouvrages.

Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas :
= porter atteinte a la salubrité publique,
= porter atteinte a la qualité du milieu récepteur,
= porter atteinte a la sécurité des personnes,
®  présenter de risque pour la santé publique,
= présenter de risque de pollution des eaux souterraines ou superficielles,
= favoriser le développement de gites a moustiques (vecteurs de maladies),
= induire de nuisances olfactives.

8.2 Installations neuves ou a réhabiliter

Le propriétaire est seul responsable de la conception, de Vimplantation et de la bonne exécution des
travaux de cette installation dans le cas d’une création ou d’une réhabilitation.

Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent étre adaptés aux flux de
pollution a traiter, aux caractéristiques de Vimmeuble a desservir, telles que le nombre de piéces
principales®, aux caractéristiques de la parcelle ou elles sont implantées, particuliérement I'aptitude 3
'épandage, a la sensibilité du milieu récepteur.

)13 définition d’une piéce principale est disponible en annexe du présent réglement.

La conception et la réalisation de tout dispositif d’assainissement non collectif doivent étre conformes aux
prescriptions techniques applicables aux systémes d’assainissement non collectif, définies par :

v' Varrété du 07 mars 2012 modifiant Farrété interministériel du 07 septembre 2009 fixant les
prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieur ou égale a 1,2 kg DBO5/jour.

v Parrété interministériel du 22 juin 2007, relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux
usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’a la surveillance de leur fonctionnement et de
leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure a 1,2 kg DBO5/jour.

v les réglementations antérieures relatives a 'assainissement non collectif ;

v le DTU 64-1 (norme XP DTU 64.1 de mars 2007), complété par des certifications techniques de
portée nationale ;

v laliste des installations d’assainissement des eaux usées domestiques agréées par les ministéres en
charge de I'écologie et de la santé publiée au journal officiel.

v’ ainsi que, (le cas échéant) le réglement du document d’urbanisme de la commune concernée (carte
communale, plan local d’urbanisme).

Pour tout projet d’installation d'un systeme d’assainissement non collectif, il revient au propriétaire de
faire réaliser par un prestataire de son choix, une étude de filiere (ou étude particuliere a la parcelle) afin
de définir la conception et le dimensionnement du dispositif de traitement.

Cette prestation garantit au propriétaire le choix d’une installation agréée et adaptée aux caractéristiques
de la parcelle et de 'immeuble, I'ensemble des contraintes ayant été préalablement analysées.

La consistance et le cadre de I'étude de filiere sont définis par un cahier des charges (disponible aupres du
SPANC), destiné notamment a préciser les prestations du bureau d’études permettant de justifier la
conception, 'implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d’entretien
des dispositifs retenus ainsi que le choix du mode et du lieu de rejet.
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Toute modification devra faire I'objet, au préalable, d’un accord écrit dd

d’assainissement non collectif.

Tout propriétaire qui réalise des travaux d’assainissement non collectif doit en informer le SPANC, au moins
5 jours ouvrés avant le début des travaux, afin que celui-ci puisse procéder au contréle de leur bonne
exécution.

8.3 - Cas de vente d’'un immeuble

Depuis le ler janvier 2011, lors de la vente de tout ou partie d’'un immeuble a usage d’habitation concernée
par I'assainissement non collectif, le propriétaire est tenu de transmettre au notaire chargé de la vente du
bien le rapport de contréle de I'état des lieux de I'installation (diagnostic initial) complété, le cas échéant,
d’un compte-rendu de visite de bon fonctionnement. Ce rapport diagnostic doit avoir une validité de moins
de 3 (trois) ans au moment de la signature de l'acte de vente.

Dans le cas contraire, il appartient au vendeur de renouveler les avis techniques auprés du SPANC et de
fixer un rendez-vous de visite en prévoyant un délai d’agenda de dix (10) jours ouvrés.

En cas de non-conformité de l'installation d’assainissement non collectif lors de la sighature de l'acte
authentique de vente, I'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’'un an
a compter de 'acte de vente.

Le propriétaire d’'un immeuble est tenu de remettre a I'usager de cet immeuble (locataire) le présent
reglement afin que celui-ci connaisse I'étendue de ses obligations.

Article 9 - Responsabilités et obligations des usagers

9-1 - Le bon fonctionnement des ouvrages

L'occupant d’un immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du bon
fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles et la
salubrité publique.

A ce titre, tout déversement comme définis a I'article 6 sont interdits dans les ouvrages d’assainissement
non collectif.

Le bon fonctionnement des ouvrages nécessite également de la part de I'usager de suivre les prescriptions
édictées dans le DTU 64.1 fixant la mise en ceuvre des dispositifs d’assainissement autonome a savoir :
*  De maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule,
des zones de culture ou de stockage des charges lourdes ;
= D’éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement ;
= De maintenir perméable a I'air et I'eau la surface de ces dispositifs {en s’abstenant notamment de
toute construction ou revétement étanche au-dessus des ouvrages) ;
= De conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards ;
= D'assurer régulierement les opérations d’entretien prévues ci-aprés.

L'usager est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part ou de
celle d’un tiers. Notamment, il devra signaler au plus tdt toute anomalie de fonctionnement des
installations d’assainissement non collectif au service compétent.

La responsabilité civile de 'usager devra étre couverte en cas de possibles dommages dus aux odeurs,
débordement, pollution...
9-2 - Entretien des ouvrages

L'utilisateur d’un dispositif d’assainissement non collectif, occupant des lieux, est tenu d’entretenir ce
dispositif de maniéere a assurer :
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¥ Le bon état des installations et des ouvrages, notamment des d

cas ol la filiere le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;

= Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration (réseau de collecte) ;

= |’accumulation normale des boues et des flottants a I'intérieur de I'ouvrage de décantation;

= Les ouvrages et les regards doivent étre accessibles pour assurer leur entretien et leur contréle ;

= les installations et ouvrages doivent étre vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf
circonstances particuliéres liées aux caractéristiques des ouvrages et a 'occupation de I'immeuble,
les vidanges de boues et de matieres flottantes seront effectuées conformément au cahier des
charges du fabricant de I'ouvrage.

Concernant la fosse toutes eaux, la vidange doit étre adaptée en fonction de la hauteur de boue qui ne doit
pas dépasser 50% du volume utile.

D’autres éléments doivent étre inspectés et entretenus, a savoir :
e |e préfiltre sera nettoyé au minimum semestriellement,
= e bac dégraisseur sera nettoyé au minimum semestriellement,
=  Les regards de visites seront inspectés au minimum annuellement.

L'usager est responsable de I'élimination des matieres de vidange, qui doit étre effectuée conformément
aux dispositions réglementaires, par une entreprise agréée par le représentant de l'état dans le
département.
Le vidangeur est tenu de remettre a 'occupant un document — le bordereau de suivi des matiéres de
vidanges - comportant au moins les indications suivantes :
v" Numéro de bordereau ;
Son nom ou sa raison sociale et son adresse ;
Le numéro d’agrément ;
La date de limite de validité de I'agrément ;
L’adresse de 'immeuble ou est située l'installation dont la vidange a été réalisée ;
Le nom de 'occupant ou du propriétaire ;
La date de la vidange ;

D N N N N N NN

Les caractéristiques, la nature et la quantité des matiéres éliminées, le lieu ou les matiéres de
vidange sont transportées en vue de leur élimination.

L’'usager doit tenir a la disposition du SPANC une copie de ce document.
Chapitre lll - Missions et engagements du SPANC

Article 10 - Missions du SPANC

10.1 - Champ d’application du SPANC

Le service d'assainissement non collectif assure le contrble technique de l'assainissement non collectif
conformément aux diverses réglementations en vigueur.

A

L'objectif des missions du SPANC est de fournir a I'usager tous les renseignements et informations
nécessaires a I'exercice de ses responsabilités en termes de conception, d'implantation, de réalisation, de
fonctionnement et d’entretien de son systéme d’assainissement.

Tous les documents concernant I'assainissement non collectif sont disponibles au siege de la Communauté
de Communes Arc Sud Bretagne a Muzillac, ainsi qu’au service Environnement situé 9, Parc d’activité de La
Grée a Nivillac. Les mairies peuvent également renseigner les usagers, et tout particulierement la mise a
disposition de formulaires.
Ces documents peuvent également étre consultés et téléchargés via le site internet Arc Sud Bretagne
(www.arcsudbretagne.fr).
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Le but de ces contréles techniques est de « vérifier que les installations ne portent pas atteinte a la
salubrité publique, a la sécurité des personnes et permettent la préservation de la qualité des eaux
superficielles et souterraines ».

Il est procédé a 4 controles distincts :

*  Contrble de I'état des lieux des dispositifs existants (ou diagnostic initial) :

= Contréle périodique de bon fonctionnement et d’entretien :

= Contréle de conception et d’'implantation du systéme ; (neuf ou réhabilitation) ;
»  Contr6le de bonne exécution des travaux de mise en ceuvre du systéme.

10.3 - Droit d’accés aux installations

Les agents du SPANC ont accés aux propriétés privées pour mener a bien leurs missions, conformément a
I'article L.1331-11 du Code de la Santé Publique. Sauf accord de l'usager, cet acceés doit étre précédé d’un
avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, a 'occupant des lieux, dans
un délai minimum de sept jours ouvrés.

L'usager doit faciliter I'accés de ses installations aux agents du service (les tampons des ouvrages doivent
étre dégagés) et étre présent ou représenté lors de toute intervention du service.

Y

En cas d’opposition a cet acces, les agents du service d’assainissement reléveront alors I'impossibilité
matérielle d’effectuer leur contrdle et transmettront le dossier au Maire de la commune a charge pour lui
de constater ou de faire constater 'infraction.

10.4 - Information des usagers aprés contréle des installations

Les observations réalisées au cours d’une visite de contrdle sont consignées dans un rapport de visite dont
une copie est adressée par courrier au propriétaire ainsi que, le cas échéant, a 'occupant des lieux.

L’avis de conformité rendu par le service a la suite du contréle est porté sur le rapport de visite.

Le délai de transmission du rapport est fixé a 20 jours ouvrés.

10.5 - Pouvoir de police

En vertu de son pouvoir de police, le Maire de chague commune membre de la Communauté de
Communes Arc Sud Bretagne, peut prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser tout désordre, et
notamment ses conséquences sur la pollution des eaux souterraines et superficielles et sur la salubrité
publique.

Article 11 - Contréle des installations existantes
11.1 - Contréle diagnostic initial
La mission de contréle du SPANC consiste a :

v' Vérifier 'existence d’une installation, conformément aux dispositions de l'article L.1331-1 du code
de la santé publique ;

v Vérifier le bon fonctionnement et 'entretien de l'installation ;

v’ Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de
I'environnement ;

v" Evaluer une éventuelle non-conformité de Pinstallation.

La présence du propriétaire est impérative lors de ce contréle. Il pourra toutefois donner pouvoir de le
représenter au cours dudit contréle a toute personne de son choix. Le pouvoir doit étre adressé par écrit.
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controle de diagnostic (plan masse de I'installation, facture des travaux; Doroereauue vioange,; certimcat
de conformité, consommation d’eau potable...).

Si, lors du contréle, le SPANC ne parvient pas a recueillir des éléments probants attestant de I'existence
d’une installation d’assainissement non collectif, alors la commune met en demeure le propriétaire de
mettre en place une installation conformément aux dispositions prévues a I'article L.1331-1 du code de la
santé publique.

A la suite de ce controle, le SPANC émet un avis motivé et argumenté qui comporte le classement de
P'installation contro6lée selon les deux catégories suivantes :

%+ Installation non conforme
- Installation qui présente un danger pour la santé des personnes ;
- Installation présentant un risque avéré de pollution de I'environnement ;
- Installation incompléte, et/ou significativement sous-dimensionnée et/ou présentant des
dysfonctionnements majeurs, située dans une zone a enjeux sanitaires;

++ Installation conforme
- Installation qui fonctionne correctement ne présentant pas ou peu d’impact sanitaire et
environnemental.

A .

Cet avis précise la liste des travaux a réaliser par ordre de priorité; il est adressé par le service au
propriétaire de I'immeuble et, le cas échéant, remis a I'occupant des lieux, dans les conditions prévues a
I'article 10-4.

Pour les cas de non-conformité qui présentent un danger pour la santé et/ou un risque environnemental,
les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai de 4 ans a compter de la date du contréle.

Pour les installations présentant un défaut d’entretien ou bien une usure de I'un de leurs éléments
constitutifs, le SPANC délivre des recommandations afin d’améliorer leur fonctionnement.

En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite s’applique a compter de la date de
réalisation du contrdle (article L. 1331-11-1 du code de la santé publique).

Si le contréle des installations d'assainissement non collectif, effectué dans les conditions prévues au Il de
l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation
est a la charge du vendeur.

Ainsi, en cas de non-conformité des installations :
= les travaux sont a réaliser sous 4 {quatre) ans en cas de danger sanitaire ou de risque
environnemental avéré (article L.2224-8 du code général des collectivités locales et 'article L.1331-
1 du code de la santé publique) ;
»  Les travaux sont réalisés au plus tard 1 (un) an aprés la vente, d’apres l'article L.271-4 du code de la
construction et de 'habitation.

Sur la base des travaux a réaliser, le propriétaire doit soumettre au SPANC son projet qui fera I'objet d’un
examen de conception et d'une vérification d’exécution sur site avant remblayage.

11.2 - Contréle périodique de bon fonctionnement et d’entretien

Le contrble périodique de bon fonctionnement et d’entretien des ouvrages d’assainissement non collectif
concerne toutes les installations neuves, réhabilitées ou existantes. Ce contréle est exercé sur place par les
agents du SPANC dans les conditions prévues par 'article 10-3.

Cette visite porte au minimum sur les points suivants :
v’ Vérification des modifications intervenues depuis le précédent contrdle ;
v"Identification de dangers pour la santé et de risques environnementaux.
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v Vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif depurator;
v Vérification de 'accumulation normale des boues a I'intérieur de la fosse ;

Dans le cas d’'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contréle de la qualité du rejet peut étre
effectué.

Le propriétaire ou l'occupant tiendra a la disposition du SPANC toute piece utile au contrble et en
particulier le guide d’utilisation et de fonctionnement des dispositifs compacts (micro-stations).

Le SPANC délivre un avis précisant la liste des interventions techniques a réaliser par ordre de priorité ; il |
est adressé par le service au propriétaire de I'immeuble et, le cas échéant, remis a 'occupant des lieux,
dans les conditions prévues a I'article 10-4.

Pour les cas de non-conformité qui présentent un danger pour la santé et/ou un risque environnemental,
les travaux sont réalisés au plus tard dans un délai de 4 ans a compter de la date du contréle.

Pour les installations présentant un défaut d’entretien ou bien une usure de I'un de leurs éléments
constitutifs, le SPANC délivre des recommandations afin d’améliorer leur fonctionnement.

La fréquence du contrdle est fixée a 7 ans. Toutefois, cette fréquence pourra étre réduite pour toute
installation qui nécessite une maintenance particuliere (dispositifs électromécaniques) ou qui présentent
des risques sanitaires et environnementaux.

Le SPANC vérifie auprés de I'usager, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des
opérations d’entretien et de vidanges.

Ainsi, il appartient a 'usager de communiquer de maniéere systématique une copie des attestations
d’entretien des dispositifs et notamment les bordereaux de suivi des matiéres de vidange établis
conformément aux dispositions de I'arrété du 7 septembre 2009 relatif a I'agrément des vidangeurs
Susvisés.

11.3 - Le service d’entretien des ouvrages de prétraitement

Le propriétaire d’'un immeuble est tenu d’assurer I'entretien régulier et fait périodiquement vidanger son
installation d’assainissement par une personne agréée par le représentant de I'Ftat dans le département,
afin d'en garantir le bon fonctionnement.

Afin d’aider les usagers du service, la collectivité peut décider de compléter ses missions de contrdle par un
service d’entretien des installations d’assainissement non collectif.

Cette compétences est optionnelle, le service de vidange ne s'impose pas aux usagers qui restent libre d’y
adhérer ou non.

En cas d’accord, une convention sera établie entre la collectivité et le particulier afin de permettre au
service d’organiser une tournée d’entretien avec la société retenue par la collectivité.

Dans le cas contraire, I'usager contacte directement une entreprise agréée afin d’effectuer I'entretien,
conformément a la réglementation en vigueur.

Article 12 — Contrdles des installations neuves ou a réhabiliter
12.1 - Demande de permis de construire ou de travaux

En cas de construction ou de rénovation d’'immeuble servant a I'habitation, des le projet, le pétitionnaire
doit s’'informer en mairie pour savoir s’il est concerné par I'assainissement non collectif. La mairie remettra
au pétitionnaire les renseignements spécifiques concernant le contrdle de son installation et lui fournira les
coordonnées des agents en charge du service ainsi qu’un formulaire de déclaration d’un systeme
d’assainissement non collectif a renvoyer au SPANC.
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documents doivent transiter.

12.2 - Contr6le de conception et d’'implantation

Tout propriétaire qui envisage de créer ou de réhabiliter une filiere d’assainissement non collectif doit
déclarer son projet au sein de la Mairie concernée par I'utilisation d’un formulaire spécifique.

La mission de contréle du SPANC consiste en un examen préalable du dossier de conception fourni par le
propriétaire de I'immeuble, complété si nécessaire d’une visite sur site par le technicien, et qui vise a
vérifier :
v L’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux
exigences et a la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et de 'immeuble desservi ;
v’ La conformité de I'installation projetée au regard de I'arrété modifié du 7 septembre 2009 relatif
aux prescriptions techniques ou de I'arrété du 22 juin 2007 susvisés.

Le SPANC informe le propriétaire ou le futur propriétaire de la réglementation applicable en la matiére, des
préconisations techniques a sa connaissance sur les filieres d’assainissement réglementaires et lui indique
le formulaire de déclaration a remplir.

Le dossier de déclaration d’assainissement non collectif doit comporter :

= Un formulaire de déclaration précisant notamment les identités du propriétaire et du réalisateur
du projet, les caractéristiques de I'immeuble a équiper, la perméabilité du sol et enfin la filiere
d’assainissement choisie avec ses différents ouvrages et leur dimensionnement ;

= Une étude de filiere compléete ;

= Un plan de situation de la parcelle ;

= Un plan de masse du projet de I'installation ;

= Un profil en long de l'installation projetée en fonction du niveau de sortie des eaux usées et

éventuellement du niveau de rejet des eaux traitées dans un exutoire superficiel.

Ces informations doivent étre fournies par le propriétaire avec I'assistance du SPANC.

Il appartient au propriétaire de faire réaliser par un prestataire de son choix, une étude de filiere

particuliere, pour la définition du systeme d’assainissement non collectif.

En cas d’absence d’une information nécessaire pour statuer sur la conformité du projet, le SPANC en
informera le particulier, a charge pour lui de réaliser les investigations nécessaires a I'acquisition de cette
information.

En particulier, le SPANC se réserve la possibilité de demander des investigations complémentaires, telles
que I'exécution de sondages au tractopelle ou une mesure précise du dénivelé disponible entre la sortie
des eaux usées et I'exutoire des eaux traitées. '

Le SPANC formule et adresse au particulier son avis, qui pourra étre, en référence au projet présenté,
conforme, ou non conforme.

Dans ce dernier cas |'avis est expressément motivé par courrier et le SPANC renseigne le particulier sur les

modifications a apporter a son projet.

Les travaux de réalisation d’un systéme d’assainissement non collectif ne pourront démarrer qu’a
compter de la date de réception d’un avis conforme délivré par le SPANC et les services administratifs
compétents.

N.B. : Le service de contrOle n’étant ni concepteur du projet, ni maftre d’ceuvre de l'installation, sa
responsabilité ne peut étre engagée, en cas de défaillance ultérieure du systeme, qu’au titre du conseil
fourni en matiére de conception.
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propriétaire et son prestataire d’études.

Liaison avec les demandes d’urbanisme

Lorsque le projet de créer ou de réhabiliter une filiere d’assainissement non collectif s’intégre dans un
projet immobilier plus vaste faisant I'objet d’une demande de permis de construire, 'examen préalable de
la conception de V'assainissement est joint a tout dépot de demande.

Le pétitionnaire remplit alors son dossier de déclaration d’assainissement préalablement a sa demande de
permis de construire et adresse le tout au service instructeur de I'urbanisme (mairies/DDTM).

Le service urbanisme de la Mairie transmet le dossier au service assainissement non collectif afin de
connaitre son avis sur la conformité du projet d’assainissement car celui-ci subordonne I'octroi du permis
de construire par le Maire.

Aprés instruction, le SPANC adresse son avis au pétitionnaire avec copie en Mairie dans les conditions
prévues a l'article 10-4; Le pétitionnaire transmet I'avis du SPANC au service instructeur du permis de
construire (Mairie/DDTM) qui le prendra en compte dans les conditions prévues par le Code de
I'Urbanisme.

Un avis non conforme, motivé par une mauvaise conception et implantation de la filiere, peut donc
entrafner le refus du permis de construire par le Maire.

L'usager doit alors présenter un nouveau projet d’assainissement, conforme aux dispositions
réglementaires, pour bénéficier d’un accord de sa demande de permis de construire.

12.3- Contrdle de bonne exécution des travaux

Le SPANC est tenu de procéder a ce contrle pour les seuls travaux dont le projet a été préalablement
soumis au contrdle de conception et d'implantation.

La vérification de "exécution des travaux consiste lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage, a :
v' Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant P'installation ;
v Repérer I'accessibilité ;
v’ Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.

Tout propriétaire qui réalise des travaux d’assainissement non collectif doit en informer le SPANC, au moins
5 jours ouvrés avant le début des travaux, afin que celui-ci puisse procéder au controle de leur bonne
exécution.

Lors de la visite de contréle, il sera demandé notamment les agréments et les normes des ouvrages
installés, le fuseau granulométrique et les bons de livraison des matériaux utilisés (sables, graviers), le guide
d’utilisation des dispositifs compacts etc.

Le propriétaire ne peut pas faire remblayer 'ensemble de la filiére, sauf autorisation expresse du service,
tant que le contréle de bonne exécution n’a pas été réalisé. Pour faciliter ce dernier, les tuyaux
d’épandage devront étre facilement contrblables (calage et recouvrement partiels).

Une installation neuve ou a réhabiliter est considérée comme conforme dés lors qu’elle respecte, suivant la
capacité, les principes généraux et les prescriptions techniques imposés par la réglementation en vigueur.

Un rapport de vérification de I'exécution des travaux d’assainissement non collectif est délivré au
propriétaire, par le SPANC, dans lequel le contrbleur consigne les observations de la visite ainsi qu'une
évaluation de la conformité de linstallation. Cette piéce devra étre conservée précieusement et sera
demandée en cas de transaction immobiliere.
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classés par ordre de priorité, a réaliser par le propriétaire ; ce dernier dOTT PTEVENT T8 SPANT, UTNE TOTS 165
travaux correctifs effectués, pour une contre-visite de controle.

L’avis du service est adressé au propriétaire des ouvrages dans les conditions prévues a I'article 10-4.

A défaut, dans un délai maximum de 2 mois, un certificat de non-conformité technique de I'assainissement
non collectif est remis au propriétaire.

Chapitre VI — Dispositions financiéres

Article 13 - Redevance d’assainissement non collectif

Les prestations de contréle, assurées par le SPANC, donnent lieu au paiement par 'usager de redevances
d’assainissement non collectif dans les conditions prévues par ce chapitre. Ces redevances sont destinées a
financer les charges du service.

Leur montant est fixé et révisé annuellement par le conseil communautaire Arc Sud Bretagne.

Article 14 - Montant de la redevance

Le montant de la redevance est déterminé et révisé annuellement, par décision du conseil communautaire
de la collectivité. En cas de modification des tarifs, I'usager en est informé a partir de la premiere facture
appliquant le nouveau tarif. Il tient compte du principe d’'égalité entre les usagers du méme service.

Le montant de la redevance est fixé, de maniere forfaitaire, selon les critéres retenus par l'organe
délibérant de la collectivité, pour couvrir les charges des controles de la conception, de I'implantation, de la
réalisation, du bon fonctionnement et de I'entretien des ouvrages.

Ce montant tient compte des modalités de contréles, et notamment s’il s’agit d’installations neuves ou
réhabilitées ou bien d’installations existantes.

Sont ainsi distingués :
* Le contréle de conception et d'implantation d’une installation neuve ou réhabilitée ;
= |e contrble de la bonne exécution des travaux d’une installation neuve ou réhabilitée ;
= e contrble diagnostic de bon fonctionnement d’une installation existante ou bien le contréle
diagnostic dans le cas d’une transaction immobiliére;

Le contrble de bon fonctionnement est couvert par une redevance annuelle forfaitaire, dont le montant
apparalt sur les factures d’eau potable du délégataire en charge du service de distribution d’eau potable.

Pour les autres contrdles, il est appliqué une redevance forfaitaire spécifique, facturée au propriétaire deés
feur exécution, et attestée par I'envoi du compte rendu de visite.

En cas de prestation ponctuelle du service autre que les opérations de contrble visées ci-dessus
(notamment en cas d‘urgence ou sur appel de l'usager), le montant de la redevance est fonction
notamment de la nature, de importance, de la durée et du co(t de la prestation fournie par le service.

Article 15 - Redevable

Conformément a larticle R 2224-19-8 du code général des collectivités territoriales, les controles de la
conception, de 'implantation et de la réalisation des ouvrages sont facturés au propriétaire de I'immeuble.

Le contréle périodique de bon fonctionnement et d’entretien est facturé a 'usager, au nom du titulaire de
'abonnement a I'eau, a défaut, au nom du propriétaire du fonds de commerce, a défaut au nom du
propriétaire de I'immeuble.
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Article 16 - Recouvrement de la redevance

Les sommes dues au titre de la redevance sont recouvrées pour le compte de la collectivité par I'agent
comptable de la DDFIP.

Les demandes d’avance sont interdites.

16.1 —~ Régie

Les réglements de la redevance sont effectués et adressés au Service de gestion comptable (SGC) de la
DDFIP a I'adresse suivante :
SGC d'Auray
CS 20620 - 3 rue du Penher
56406 AURAY CEDEX

Article 17 - Majoration de la redevance pour retard de paiement

Le défaut de paiement de la redevance dans les 3 mois qui suivent la présentation de la facture fait I'objet
d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si cette redevance n’est pas payée dans les 15 jours suivant cette mise en demeure, elle est majorée de
25% en application de I'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Chapitre Vil — Dispositions d’application

Article 18 - Pénalités financiéres pour absence ou mauvais fonctionnement d’une installation
d’assainissement non collectif.

L'absence d’installation d’assainissement non collectif sur un immeuble qui doit en étre équipé ou son
mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de I'immeuble au paiement de la pénalité
financiere prévue par l'article L.1331-8 du Code de la Santé Publique.

Le montant de cette pénalité est fixé par le conseil communautaire de la collectivité.

Article 19 : Pénalités financieres pour infraction aux obligations de contrdle

En vertu de l'article L.1331-8 du Code de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s’est pas conformé
aux obligations prévues aux articles L.1331-1 a L.1331-7 ainsi qu’a l'article 1L.2224-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente a la redevance
qu’il aurait payée au service public d’assainissement non collectif, et qui peut étre majorée dans une
proportion fixée par conseil communautaire dans la limite de 400%. Cette décision sera appliquée apres
Fenvoi d’un courrier et du présent réglement de service — en recommandé avec accusé de réception - a
I'usager, qui a 15 jours pour prendre un rendez-vous avec le service et dispose ensuite d’un délai d’'un mois
pour réaliser la visite.

Article 20 - Mesures de police administrative en cas de pollution de I'eau ou d’atteinte a la
salubrité publique

Pour prévenir ou faire cesser une pollution de I'eau ou une atteinte a la salubrité publique due, soit a
I'absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif, le Maire peut,
en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en
application de l'article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou de 'article 1.2212-4 en
cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant étre prises par le Préfet sur le
fondement de I'article L.2215-1 du méme code.
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Les infractions sont constatées dans les conditions prévues a I'article L.48 du Code de la Santé publique
(articles L.1336-1 et L.1312-2 du nouveau code de la santé publigue).

Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d’assainissement non collectif ou celles
concernant la pollution de I'eau sont constatées, soit par les agents et officiers de police judiciaire qui ont
une compétence générale, dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, soit selon la
nature des infractions, par les agents de I'Etat ou des collectivités territoriales, habilités et assermentés
dans les conditions prévues par le Code de I'Environnement, le Code de la Construction et de I'Habitation
ou le Code de V'Urbanisme.

A la suite d’un constat d’infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les
travaux peuvent étre interrompus par voie judiciaire (par le juge d’instruction ou le tribunal compétent) ou
administrative (par le Maire ou le Préfet).

Article 22 - Sanctions pénales applicables

L'absence de réalisation d’une installation d’assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en
application de la législation en vigueur, sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux
prescriptions réglementaires prises en application du Code de la Construction et de I'Habitation ou du Code
de I'Urbanisme, exposent le propriétaire de I'immeuble aux sanctions pénales et aux mesures
complémentaires prévues par ces codes, sans préjudice des sanctions pénales applicables prévues par le
Code de I'Environnement en cas de pollution de I'eau.

Les infractions aux dispositions du Réglement Sanitaire Départemental sont punies d’une amende de
troisiéme classe (Article L131.13 du code pénal).

Toute violation d’un arrété municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulieres en matiére
d’assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne
I'interdiction de certaines filieres non adaptées, expose le contrevenant a 'amende prévue par I'article 3 du
décret n°73-502 du 21 mai 1973.

Article 23 - Voie de recours des usagers

Les litiges individuels entre les usagers du service public d’assainissement non collectif et ce dernier
relevent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Toute contestation portant sur l'organisation du service releve de la compétence exclusive du juge
administratif.

Préalablement a la saisie des tribunaux, 'usager peut adresser un recours gracieux a Monsieur le Président
de la collectivité. L’absence de réponse a ce recours dans un délai de 2 mois vaut décision de rejet.

Article 24 — Réglement sur la protection des données

Les données recueillies lors des contréles font I'objet d'un traitement dans un fichier informatisé par le
SPANC, destiné a la gestion des demandes, ainsi qu’a des fins de statistiques et de pilotage de ses activités.
La base légale du traitement est I'obligation légale. Les données collectées par le SPANC seront
communiquées aux seuls destinataires suivants : le prestataire chargé du contréle, a la mairie dans le cadre
d’une instruction urbanisme. Elles seront conservées durant toute la durée de vie de l'ouvrage. L'usager
peut accéder aux données le concernant, les rectifier, exercer son droit a la limitation du traitement de ses
données. Il peut consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur ses droits.
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délégué a la protection des données a I'adresse suivante : dpd@arcsudbretagme—Smestume, apres avor
contacté la collectivité, que ses droits ne sont pas respectés, il peut adresser une réclamation a la CNIL.

Article 25 - Publicité du réglement

Conformément a la réglementation, le présent réglement sera mis en ligne sur le site internet de la
collectivité a I'adresse suivante ; arc-sud-bretagne.fr

Page : Au quotidien / Assainissement non collectif / missions du SPANC
Ce réglement sera tenu en permanence a la disposition du public au siége de la collectivité et pourra étre
remis aux usagers du service lors des visites.
Article 26 - Modification du reglement

Des modifications au présent réglement peuvent étre décidées par la collectivité et adoptées selon la
méme procédure que celle suivie pour le reglement initial.

Ces modifications, qui donneront lieu a la méme publicité que le réglement initial, doivent étre portées a la
connaissance des usagers du service préalablement a leur mise en application.
Article 27 - Date d’entrée en vigueur

Le présent réglement entre en vigueur a compter du 1" janvier 2023

Article 28 - Clause d’exécution

Le Président de la Communauté de communes Arc Sud Bretagne, les Maires des communes membres, les
agents du SPANC habilités a cet effet et I'agent comptable de la collectivité, sont chargés, autant que de
besoin, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent réglement.
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Délibéré et approuvé par le Conseil communautaire, le 14 mars 2023

Le Président d’Arc Sud Bretagne

Bruno LE BORGNE
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Loi sur 'eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (articles 35 et 36) dont les dispositions sont codifiées aux
articles 1.2224-7 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs a
Passainissement et aux articles 1.1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique relatifs a la
salubrité des immeubles et des agglomérations.

Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif a la collecte et au traitement des eaux usées dont les
dispositions concernant I'assainissement non collectif sont codifiées aux articles R.2224-6 a R.2224-
10 (zonage d’assainissement) et R.2224-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative a 'assainissement non collectif.

Décret n°2000-237 du 13 mars 2000 relatif aux redevances d’assainissement dont les dispositions
sont codifiées aux articles R.2333-121 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales.
Instruction n°117 du 23 juillet 2004 de la Direction Générale des Impdts relative a la TVA applicable
aux systemes d’assainissement non collectif et collectif.

Loi sur I'eau et les milieux aquatiques du 31 décembre 2006 compléte et modifie e code de la santé
publique, le code général des collectivités territoriales et le code de la construction et de
I'habitation.

Arrété interministériel du 7 Septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
systémes d’assainissement non collectif et relatif au contréle des susdits systémes.

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement (dite loi
Grenelle II).

Arrété interministériel du 07 mars 2012 modifiant I'arrété du 7 septembre 2009 fixant les
prescriptions techniques applicables aux installation d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/j de DBOS.

Arrété interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contréle
des installations d’assainissement non collectif.

Code Général des Collectivités Territoriales

Code de la Santé Publique

Code de 'Environnement

Code de I'Urbanisme, notamment :
*Article 1.123-1 qui permet aux plans locaux d’urbanisme (PLU) de délimiter les zones d’assainissement
(eaux usées et eaux pluviales) et de fixer une superficie minimale des terrains constructibles si cela est
justifié pour réaliser un dispositif d’assainissement non collectif ;
*Article R.123-9 qui permet au reglement d’un PLU de fixer les conditions de réalisation d’un
assainissement individuel.

Code Rural

Code de la Construction et de I'Habitation

> Définition d’une piéce principale : (Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 modifiant le code
de la construction et de I'habitation)
« Un logement comprend des piéeces principales destinées au séjour et au sommeil, et des piéces de service

telles que cuisines, salle d’eau, cabinets d’aisance, buanderie, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des
dégagements et des dépendances.

Il comporte au moins une piece principale et une piéce de service (soit salle d’eau, soit cabinet d’aisance), un
coin cuisine pouvant éventuellement étre aménagé dans la piece principale.

La surface habitable d’'un logement, définie a I'article R. 111-2 du CCH, est égale ou supérieure a 14 metres
carrés.

La moyenne des surfaces habitables des piéces principales est de 9 métres carrés au moins ; aucune de ces
piéces n’ayant une surface inférieure a 7 metres carrés.
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La hauteur sous-plafond d’une piéce principale est au moins égale a 2,

égale a 7 meétres carrés.

Toutes les pieces principales des logements sont pourvues d’ouvertures donnant a I'air libre. »
.B. : Ces documents sont consultables sur Internet a I'adresse suivante : www.legifrance.gouv.fr

Pour tout renseignement contacter le :

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Communauté de Communes Arc Sud Bretagne
Siege : Allée Raymond Le Duigou 56190 MUZILLAC

Accueil SPANC : service Environnement

9, PA de La Grée 56130 NIVILLAC
Horaires : Du lundi au vendredi matin de 9H a 12 H et le jeudi apres-midi de 14H a 17H
N° tel : 02 99 91 40 90

Site internet : www.arcsudbretagne.fr
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